
TRAVI CAPRIATE MEDIANE DIAGONALI

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE MURARIE

Muratura per scuci-cuci

Cromatismo

Spessore giunti

Tipo di mattone

Tipo di malta

Resistenza muratura fk (Mpa)

Resistenza fbk (Mpa) mattone

Classe

Come edifici esistenti

5mm<=s<=15

>=6.7

>=15

Pieno

M10

Cementizia

Nuova muratura

Come edifici esistenti

5mm<=s<=15

>=4.7

>=10

Pieno

M5

Bastarda

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE LIGNEE

EXC3  ( UNI 1090-2 )

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLA CARPENTERIA METALLICA

Classe di esecuzione

Pretrattamento

Tipo di acciaio

Carpenteria a vista

Trattamenti

Umidita' di posa in opera

Classe secondo EN 338

Classe

Chiodi/Viti

Essenza

Zincatura a caldo

/

lamiere, profili, piastre
Profilati, piatti, barre,

o a T a completa penetrazione.
Saldature: giunti testa a testa 

(*) Sono tassativamente proibite le saldature sulle carpenterie esistenti e si richiede determinazione della composizione chimica.

/

Vite 8.8 - Dado 8

/

Bulloni

/

/

Abete Bianco

C24; GL24H (dove indicato)

<=15%

Antitarlo e funghicida
ad iniezione profonda

Aderenza migliorata

C24

II^

Aderenza migliorata

a pennello
Antitarlo e funghicida

<=15%

Abete Bianco

TERZERE - MORALI

/

>=300 kg/mDosaggio di cemento 3

2020202031.5

S4S4S4S4S4

/

/

XC3XC3XC3XC3XC2

40 /30303030(*)Copriferro minimo (mm) 

(Abbassamento al cono)
Classe di consistenza

C12/15C30/37

nominale dell'aggregato (mm)
Dimensione massima

Classe di Esposizione

MAGRONITRAVISETTI

C25/30

FONDAZIONI PILASTRI SOLETTE

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL CALCESTRUZZO - UNI EN 206 & UNI 11104

/

/

0,60

(*) Salvo indicazioni diverse negli elaborati grafici.

OPERA TIPO

Classe di Resistenza

Massimo rapporto a/c

Armatura

(**) Sovrapposizione minima pari a 60 diametri

(**)

C24

Aderenza migliorata

S 275 JR (Fe 430 B)

a pennello
Antitarlo e funghicida

<=15%

Abete Bianco

TAVOLATI

S 275 JR (Fe 430 B)

CONNETTORI

>=320 kg/m 3 >=150 kg/m 3

/
SaldabileSaldabile

B450C
Saldabile Saldabile Saldabile

B450C B450C B450C B450C

C30/37 C30/37 C30/37

0,55 0,55 0,55 0,55

>=320 kg/m 3 >=320 kg/m 3 >=320 kg/m 3

e UNI EN 1194

S 275 JR (Fe 430 B) S 275 JR (Fe 430 B)

/

/
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HEA 120

 Barre ø 14 passo 350 mm
 inserite in resina epossidica

Tirante ø 20 mm
con tenditore

ø 20

Piatto sagomato sp.8 mm
saldato

Piatto sagomato sp.10 mm
saldato al tirante
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HEA 120

Tirante ø 20 mm
con tenditore

ø 20

 Bullone M20 cl.8.8

Piatto sagomato sp.10 mm
saldato al tirante
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 Barre ø 14 passo 350 mm
 inserite in resina epossidica

Piatto 150 x 180 x 12 mm
saldato al profilo UNP 180

Piatto 140 x 134 x 12 mm
saldato al profilo HEA 120
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Piatto sp.8 mm saldato
d'irrigidimento
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2  Bulloni M12
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 2 Barre ø 14 mm
inserite in resina epossidica
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4 Barre M14 cl.8.8
inserite in resina epossidica

12

HEA 120

Piatto 200 x 200 x 12 mm
saldato al profilo

Tirante ø 20 mm
con tenditore

ø 20

Piatto sagomato sp.8 mm saldato

Piatto sagomato sp.10 mm
saldato al tirante

10
0

HEA 120

Tirante ø 20 mm
con tenditore

ø 20

 Bullone M20 cl.8.8

Piatto sagomato sp.10 mm
saldato al tirante

100

8

12

Piatto 200 x 200 x 12 mm
saldato al profilo
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Cordolo in c.a.

ø 20

100
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UNP 180

UNP 180

Tirante ø 20 mm
con tenditore

 Bullone M20 cl.8.8

Piatto sagomato sp.10 mm
saldato al tirante
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 Barre ø 14 passo 350 mm
 inserite in resina epossidica

 Barre ø 14 passo 350 mm
 inserite in resina epossidica

70
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Piatto coprigiunto
250x130x10 mm
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250x130x10 mmA

Piatto coprigiunto
70x250x10 mmB
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35 35
70

Piatto coprigiunto
70x250x10 mmB

n°8 Barre filettate ø14 mm
inserite in resina epossidica

n°4 Bulloni M14

n°4 Bulloni M14
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 inserite in resina epossidica
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 Barre ø 14 passo 350 mm
 inserite in resina epossidica

 Barre ø 14 passo 350 mm
 inserite in resina epossidica
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C
Piatto sagomato sp.8 mm
saldato per collegamento tiranti
( da allineare con piatto dettaglio 1)
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Sezione 2-2
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PROGETTO ESECUTIVO
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