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- Impianti esistenti
- Impianti comuni luce forza motrice
Impianti speciali
ﬁ Quadro elettrico simbolo generale
Lz Canale in acciaio zincato staffato a parete
[*] Montante di salita/discesa linee elettriche
Centrale per impianto di rivelazione fumi ed incendi
R-FUML
NebIS Targa ottico acustica di allarme per impianto di rilevazione fumi ed incendi

Pulsante di allarme a rottura vetro per impianto di rilevazione fumi ed incendi

Pulsante a tirante in versione da interno

0 Rivelatore ottico di fumo per impianto di rivelazione fumi ed incendi
Segnalazione ottico-acustica per chiamata bagni, in versione da incasso

R

® Pulsante di reset per impianto di chiamata bagni

(0}

Armadio rack per impianto di trasmissione dati/fonia

COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

RIQUALIFICAZIONE LATO SUD STADIO EUGANEO:

- LLPP EDP 2019/163 1° STRALCIO - Costruzione nuovo palazzetto per il basket e
parte nuova curva Fattori
- LLPP EDP 2019/164 2° STRALCIO - Costruzione nuovo palazzetto polifunzionale e
parte nuova curva Fattori
- LLPP EDP 2019/165 3° STRALCIO - Stralcio riqualificazione tribune

OPERE PER LA SALVAGUARDIA DEI LAVORI ESEGUITI
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Capogruppo e coordinatore

Progettazione architettonica, impianti elettrici,

idricosanitario e antincendio

Ing. Davide Ferro

Progettazione strutturale

Arch. Cristian Lazzarin

Coordinamento della Sicurezza
in fase Progettuale

Geom. Elisa Barbieri

Responsabile dei rilievi e
restituzione grafica

Ing. Marco Ferro
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