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LEGENDA - Identificazione componenti nei disegni

Progress.Elemento Caratteristiche Termo-Idrauliche Caratteristiche Elettriche/Idrauliche

TV 01÷18
Termoventilatore elettrico, marca OLIMPIA-SPLENDID modello CALDO UP
T (o equivalente) 230 V 1F ~ 50 Hz Pe: 2,0 kW

LEGENDA - Identificazione componenti nei disegni

Progress.Elemento Caratteristiche Termo-Idrauliche Caratteristiche Elettriche/Idrauliche

AS 01
Aspiratore elicoidale da muro, marca VORTICE modello MF 120/5" T (o
equivalente), Q=120 m³/h 230 V 1F ~ 50 Hz Pe: 0,020 kW

AS 02
Aspiratore elicoidale da muro, marca VORTICE modello MF 150/6" T (o
equivalente), Q=200 m³/h 230 V 1F ~ 50 Hz Pe: 0,028 kW

AS 03 230 V 1F ~ 50 Hz Pe: 0,020 kW

AS 04÷05
Aspiratore elicoidale da muro, marca VORTICE modello MF 150/6" T (o
equivalente), Q=200 m³/h 230 V 1F ~ 50 Hz Pe: 0,028 kW

Aspiratore elicoidale da muro, marca VORTICE modello MF 120/5" T (o
equivalente), Q=120 m³/h

AS 06 230 V 1F ~ 50 Hz Pe: 0,020 kW
Aspiratore elicoidale da muro, marca VORTICE modello MF 120/5" T (o
equivalente), Q=120 m³/h

AS 07
Aspiratore elicoidale da muro, marca VORTICE modello MF 150/6" T (o
equivalente), Q=200 m³/h 230 V 1F ~ 50 Hz Pe: 0,028 kW

AS 08 230 V 1F ~ 50 Hz Pe: 0,020 kW
Aspiratore elicoidale da muro, marca VORTICE modello MF 120/5" T (o
equivalente), Q=120 m³/h

AS 08 230 V 1F ~ 50 Hz Pe: 0,020 kW
Aspiratore elicoidale da muro, marca VORTICE modello MF 120/5" T (o
equivalente), Q=120 m³/h

AS 09÷12 230 V 1F ~ 50 Hz Pe: 0,020 kW
Aspiratore elicoidale da muro, marca VORTICE modello MF 120/5" T (o
equivalente), Q=100 m³/h

LEGENDA - Identificazione simboli nei disegni

Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione

Ventilconvettore a parete Aspiratore a parete

KEY PLAN QUOTA 0.00 - scala 1:500

ZONA D'INTERVENTO
LATO EST

ZONA D'INTERVENTO
LATO OVEST

LATO EST QUOTA 0.00 - scala 1:50 LATO OVEST QUOTA 0.00 - scala 1:50

varie

T.07

Impianto di ventilazione e riscaldamento quota +0,00
IMPIANTI IDRICOSANITARIO E ANTINCENDIO
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RIQUALIFICAZIONE LATO SUD STADIO EUGANEO:
- LLPP EDP 2019/163 1° STRALCIO -  Costruzione nuovo palazzetto per il basket e

 parte nuova curva Fattori
- LLPP EDP 2019/164 2° STRALCIO -  Costruzione nuovo palazzetto polifunzionale e

 parte nuova curva Fattori
- LLPP EDP 2019/165 3° STRALCIO -  Stralcio riqualificazione tribune
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